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Lo <Hlw — Quadro de distribuigao
6900 - - 1 o4|E “’; ° 2 ILUMINACAO F+N B1 220V 572 428 R 428 1.00(0.70| 3.7 | 2.6 1.5 [17.5] 10 0.86 1.60 OK Ll
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LIMENTACAO [ & e Q 4 ) hewii] () e [ 36 18 R 18 1.00[0.70] 0.2 15 [175 OK
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2 = ACKS Led 18 24 Led1 1 s 4 1 2 4 m 267 240 R 240 1.00(0.70| 1.7 1.5 |[17.5 OK
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W T — - o H o e i oo 1 oo 3 |TuGs F+N+T B1 220V 1556 1400 s 1400 1.00[070| 43| 71| 25 |240[10| 017 0.92 OK ——
ST - ” - §$” &/ 02 4 TUGS F+N+T B1 220V 1333 1200 T 1200 1.00/0.70| 8.7 | 6.1 25 |24.0| 10 0.62 1.37 OK Legenda das indicagbes
o — ] 23 Id MC = Tac FrNaT 51 220V 905 815 R 15 1'00 0'70 5'9 4'1 2'5 24'0 0 0'17 0'92 oK ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 90000BTU
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g ° oo o 3 3 . . . : - . - - LR Pontos de forga - Uso especifico - Lavadora de roupa
1.7 s - <t E 6 AC F+N+T B1 220V 906 815 R 815 1.00/0.65| 6.3 | 4.1 25 |24.0| 10 0.30 1.04 OK -
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[ O Lﬁ%ﬁu s\, 1 Lod 16W0 25 Lod 1 ® * 7 |AC F+N+T B1 220V 906 815 R 815 1.00(0.70| 5.9 | 41| 25 |240[10| 0.21 0.95 OK BRAT Tomada - uso especifico - Compressor - 5ov tifésico
5 1 Led 18 5, ’T =l § = § 8 SECADORA F+N+T B1 220V 2222 2000 T 2000 1.00|0.65|15.5(10.1 4 32.0| 16 0.45 1.19 OK CTR Cotovelo reto 90° - 50x50mm
Jﬁ/ .I g/ 8= 9 |SECADORA F+N+T B1 220V 2222 2000 T 2000 [1.00/0.65[15.5|10.1| 4 |32.0| 16 0.42 1.16 OK cz Cruzeta (X) 90° - 75x50mm
o [2 [ m ] 32 [2 [ m ] 10 |LAVADORAS F+N+T B1 220V 2300 2070 S 2070 1.00|0.65|16.1|10.5 4 32.0| 16 0.37 1.11 OK Led
I-L s 5 W g—{ () Jow Lo 1 " L2y | 11 |ESTERILIZAGAO | F+N+T | Bt 220V 2000 1800 B 1800 1.00/0.65| 93 | 9.1| 25 [240/10| 0.28 102 | OK 18W Tubulares (Taschibra) - 18W
g 2 ‘l.eci 181 Led 1 12 |[EXPURGO F+N+T B1 220V 667 600 R 600 1.00{0.65| 47 | 30| 25 [24.0] 10 0.14 0.88 OK
% | ( ) | 13 |COMPRESSOR 3F+N+T B1 380/220 V 5343 3700 R+S+T 1233 1233 1233 1.00(0.70 | 11.6| 8.1 25 (21.0] 10 0.46 1.20 OK
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LIGAGAO PARA EQUIPAMENTOS MONOFASICOS | e f b | Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias
CAIXA 4"x2" | i i TUGS 1200 W 4 | Companhia Independente Bombeiro Militar de Morrinhos
10A Avenida 100, quadra 53, lote 3, Setor Aeroporto — Morrinhos-GO, CEP 75.650-000
INTERRUPTOR 1 SEGAO I 25 A I www.bombeiros.go.gov.br
INTERRUPTOR 1 SECAO  + TOMADA 2P+T 10A  INTERRUPTOR 2 SECOES INTERRUPTOR 3 SEGOES % o o
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Ij Ij CONDUTORES PROVENIENTES | L/+ % AC 815 W 5 | Area d e assepSIa
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CAIXA METALICA 4'x2"x2" __/ e +\ 25
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| | () | PROPRIETARIO:
CONDUTORES PROVENIENTES /| ‘ ‘ —
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TOMADA PADRAO ABNT - VISTAINTERNA ‘ 13 3700 W COMPRESSOR ‘ — Bombeiro Militar de Morrinhos 10/09/2019
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2P+T 20A m DO EQUIPAMENTO ‘ ‘ A /
VISTA EXTERNA L - —— = — - a . 4 . \
== e aecssemere | Ko Pavimento Unico
0OS DETALHES ACIMA APRESENTADOS, DEVERAO SER APLICADOS P/ TODAS AS LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS S
FIXOS, EM CONTATO DIRETO COM AGUA OU AREAS MOLHADAS, COM A REDE ELETRICA. NTEUDO: Folha n°:
EX.: CHUVEIROS ELETRICOS, TORNEIRAS ELETRICAS, MAQUINAS DE SAUNA, CONJ. MOTO-BOMBAS, ETC. 4 Q u ad ro G e ral CO U o
Sem Escala . 1
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Detalhes Detalhes
3 Sem Escala 1
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